@” (LA D.L.34/2020 DETRAZIONE FISCALE DEL 110%
y"

Ing. Pietro Garibaldi
Ing.pietro.garibaldi@gmail.com

5 Giugno 2020 www.istitutoclimaliguria.it


http://www.istitutoclimaliguria.it/
mailto:Ing.pietro.garibaldi@gmail.com

ISTITUj:I'(:).. . o
@ (CLIMA Il ruolo dei tecnici - Art. 119 comma 13

Ai fini dell'opzione per la cessione o per lo sconto... [ tecnici
abilitati _asseverano il rispetto dei requisiti previsti ... e la
corrispondente congruita delle spese sostenute in relazione agli
interventi agevolati

Sia per ecobonus sia per sismabonus

Legge 296/2006 art 1 comma 348

La rispondenza dell'intervento ai previsti requisiti e asseverata
da un tecnico abilitato, che risponde civilmente e penalmente
dell'asseverazione;
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ISTITU'T @ o _
@ C(.imA  Attestazioni infedeli - Art. 119 comma 14

Werso emissioni zero

Ferma l'applicazione delle sanzioni penali ove il fatto costituisca
reato, al soggetti che rilasciano attestazioni e asseverazioni
infedeli si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro
2.000 a euro 15.000 per ciascuna attestazione...

| soggetti stipulano una polizza di assicurazione della
responsabilita civile, con massimale adeguato al nhumero delle
attestazioni o asseverazioni rilasciate e agli _importi degli
interventi ... al fine di garantire ai propri clienti e al bilancio dello
Stato il risarcimento dei danni eventualmente provocati
dall’attivita prestata.

La non veridicita delle attestazioni o asseverazioni comporta la
decadenza dal beneficio

N.B. Occhio alle certificazioni dei materiali!
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®" CLiii  Interventi incentivati al 110% — Comma 1

a) isolamento termico supetrfici opache verticali e orizzontali
Sup. intervento > 25% Sup disp lorda dell'edificio (non Ul)

b) condomini: sostituzione impianti climatizzazione invernale

esistenti con impianti centralizzati (condensazione, pdc, ibrido,

geotermico)

c) edifici unifamiliari: sostituzione Iimpianti climatizzazione

invernale esistenti con impianti centralizzati (eendensazione,

pdc, ibrido, geotermico)

L'aliquota del 110% si applica anche a tutti gli altri interventi
dell'ecobonus se esequiti congiuntamente ad almeno uno degli
interventi del comma 1

(+ sismabonus)
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@Y (LIMA Requisiti per l'incentivo

110%

Gli interventi rispettano i requisiti minimi previsti dai decreti di
cui al comma 3-ter2 dell'articolo 14 del decreto-legge 4 giugno
2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90.... ( D.M. 19

febbraio 2007 + DECRETO 11 marzo 2008 e s. m.)

Miglioramento di almeno due classi energetiche dell'edificio (?)

Isolanti rispettano i CAM
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@Y (LIMA Criteri Ambientali Minimi per Isolanti

DM 11 gennaio 2017
Caratteristiche degli isolanti utilizzati:
- requisiti relativi al processo di produzione (no ritardanti di
flamma proibiti a livello comunitario, no agenti con
potenziale di riduzione dellozono, no catalizzatori al
piombo, limiti su agenti espandenti;

- lane minerali non pericolose per la salute;

- contenuto minimo di materiale riciclato o recuperato
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@¥ (LiMA Quindi?

In attesa dei nuovi requisiti facciamo riferimento a
- requisiti di legge (DM Requisiti Minimi 2015)
- requisiti Ecobonus

Chiarimento su classe energetica dell'edificio?
Possibili interventi solo sull'impianto di climatizzazione

(difficile salto di due classi, da calcolare), meglio
Intervenire anche sull'involucro
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- isolamento termico di tutta la sup. lorda disperdente
- sostituzione impianto di riscaldamento

Requisiti di legge: ristrutturazione importante di primo livello
- indici di prestazione termica ed energetica globale
- coefficiente medio globale di trasmissione
- rendimenti di impianto

Requisiti ecobonus:
- edificio riscaldato e accatastato
- iIsolamento verso esterno o vano non riscaldato
- trasmittanze incluso i ponti termici
- rendimenti pompe di calore
- salto di due classi
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@ CLIMA Isolamento termico

Stratigrafie preliminari riqualificazione involucro:

- Muri perimetrali: cappotto 16 cm lana di roccia lato giardino;
Cappotto silicati di calcio 12 cm + termointonaco lato strada.

- Tetto: poliuretano 16 cm

- Pavimento: poliuretano 12 cm

- Infissi: doppio vetro PVC

Fabbisogno termico per riscaldamento
ancora superiore ai limiti di legge!!
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@® cLivA Requisiti di legge

T ITALTA
MWZ@M

10%

Coefficiente di trasmissione delle stnitture opache
47.08 WK (38,9%)

Coefficiente di trasmissione delle stnutture trasparenti

B vx e

Coefficiente di trasmissione dei porti termici

s wk (88w

Coefficiente di trasmissione totale

Ho  [R2IEEN wik
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S-244

244-326

326-40.7

35,10

407-439

439-61.1

611-315

41.5-1069

102.3-1426

1426 -

2. Valori applicabili dal 1 gennaio 2010 per tutte le tipologie di edifici

Requisiti ENEA

L
ITALIA
10%

Tabella 2. Valori limite della trasmittanza termica utile U delle strutture componenti I'mvolucro edilizio espressa in

(Wm'K)
strutture opache strutture opache orizzontali o chiusure
7ot verticali inclinate apribili e
climatica assimilabili

Coperture Pavimenti (*) (*%)

A 0,54 0,32 0.60 37

B 0,41 0,32 0.46 2.4

F 0.26 0,23 0,28 1.6

(*) Pavimenti verso locali non riscaldati o verso Iesterno
(**) Conformemente a quanto previsto all’articolo 4, comma 4, lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica 2 aprile

2009, n. 59, che fissa 1l valore massimo della trasmittanza (U) delle chiusure apribili e assimilabili, quali porte, finestre e

vetrine anche se non apribili, comprensive degli infissi.
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.. CLIMA Requisiti ENEA — trasmittanze?

Trasmittanza sezione corrente + PONTI TERMICI!!

ITALIA

Multipor 12 cm

Trasmittanza
Descrizione stazionaria

[W./m3]
Pavimento su temeno isolato con
poliuretano 12 cm 0.153
Tetto in legno isolato con isotec 16 cm 0,125
Parete in pietra con cappotto estemo in 0172
EPS 16 cm '
Farete in pietra con cappotto intemo in 0237

attacco a tema isolato estemo e intemo 0,343
muri portanti intemi su temeno isolati 1.404
angolo estemo 0 282
parete intema - parete estema 0,160
semamento filo estemo 0.141
attacco tetto 0.065
solaio interpiano 0,038
solaio -temazzo nord 0.235
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Grazie per IS 0
'attenzione! .. CLIMA
LIGURIA

Werao emissioni zero
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